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Exempel ur protokoll från 2 bostadsprojekt 
EFTERBESIKTNING: 
KVARVARANDE SB-FEL respektive NYA KUNDANMÄRKNINGAR  
 
KVARVARANDE SB-ANMÄRKNINGAR 
BYGG inkl städ: 
Limfläck på fönstrets karmbottenstycke. 
Spricka i takvinkel mot hall. 
Ett par stycken smärre ljusa fläckar på röd vägg. 
Vägg flammig.  
Omotiverad fog på kakelplatta vid högra armaturen.  
Färg i vinkel mellan glaspartier.  
Intrycksskada i tak vid armatur.  
Hack i dörrkarm under slutbleck ej utspacklade före målnings-bättring.  
Små intryckningar och ojämnheter o. dyl. i parkettgolv samt öppna skarvar - ett flertal lagningar har 
utförts (observeras under garantitid). 
Språng i skarv på övergångslist mellan klinker och parkett.  
Ett antal smärre smutsfläckar på väggar med framträdande bättringar på väggar. 
Repor i glas mot carport, stora luften. 
En tvärskarv i parkett uppfyller ej tolerans avs sprickbredd (>0,2 mm).  
Fläckar på vägg till vänster om fönster.  
Knarr i golv vid trappa.  
Vinkelskåp ej i lod. 
Aluminiumpartier bristfälligt rengjorda, speciellt i ovankant. 
Ett par fina sprickor i fogbruk på framkant glasblocksvägg.  
Överflödig lack på mindre yta av parkettgolvet – avhjälps ej. 
Golv inte rengjort från bruksrester m.m.  
Klinkerfog i golvvinkel inte komplett. 
Några fogar i klinkergolv på bottenplan inte komplett fyllda. 
Blå tapeten har ojämn kulör inom våderna – utredes. 
Fogar i mosaikplattor linjerar inte i skarvar – kvarstår vid EB1 på ett ställe 
samt mjukfog inte kompletterad. 
Täcklist i parkett mot vardagsrum inte godtagbart tillpassad mot väggar. 
Hatthylla inte monterad – avhjälps ej. 
Spishäll snett monterad. 
Städning av undercentral vind inte komplett. 
INSTALLATION: 
Radiator inkopplad med både mässings- och förkromade delar. 
Gruppförteckning stämmer ej. 
Halogenarmatur ovan beredningsyta invid ugn/micro fungerar ej – 
vid EB1 är armaturglaset svårmonterat. 
Uttag för diskmaskinen är löst. 
Uttag vid fläkt i kök är ej typ platinauttag.Rör för inbrottslarm i klädkammare mynnar ej till vänster om 
hatthyllan. 
Ett galler till uteluftsintag saknas. 
Uteluftdonskanal är för lång. 
INREDNING/SAKVAROR: 
Kantyta på diskbänksluckor ”raggig”.  
Radiator har lackskada övre vänster hörn. 
Diskbänkspropp som styrs av lyftanordning är otät. 
Bubblor i diskbänksbeslag.  
Liten skada på fönsterdörr.  
Skada i hörn på överskåpsstomme över diskbänk.  
UTVÄNDIGT: 
Vissa saltutfällningar förekommer på tegelfasader - observeras under 
garantitiden. 
En tegelsten vid dörr har lossnat – utförd lagning inte godtagbar. 
Skarv mellan vitmålat tegel och fasadtegel i hörnen något ojämn.  
Anslutningar runt entréparti inte färdigställt – springa runt 
Smärre saltutfällningar förekommer på tegelfasaderna - observeras.  
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porttelefontablå inte tätad vid EB1.  
Fogning av fasadtegel runt eluttag inte klar – utförd lagning inte godtagbar.  
Smärre smutsfläckar på fasad till höger om dörr.  
Fläck på övre högra fönstrets karmbottenstycke och fönsterbleck. 
 
NYA KUNDANMÄRKNINGAR 
BYGG inkl städ: 
Takskiva sprucken. 
Parkettgolv har flera ojämna tvärskarvar och mellanrum mellan längdskarvar. 
Spricka mellan köksvägg och yttervägg i sovrum.  
Huvudentré dörr hänger snett och dörrkarm glipar. 
Tvättstuga – avvikande fog kring en av plattorna på golvet. 
Övermålad avslagen flisa på ytterdörrskarmen till tvättstugan. 
Badrum - ojämn kant på kakelplatta vid lilla fönstret. 
3 st öppningsbara fönster ej i nivå med fasta fönster som sitter närmast (Avvikelsen är ca 0,5 cm).  
Vattenskada har inträffat – återställningsarbeten pågår. 
Glipa i gerning och skarp spets på golvlist. 
Skruv saknas i slutbleck i ytterdörr. 
Sprickor i underkant limträbalk mot kök. 
Svarta märken på golvlist längs inredning.  
Flisor av vid karmproppar.  
Infästning av golvsockel mot kök inte godtagbar – ett antal onödiga 
infästningar.  
Mjukfog mellan skåpfrisida och diskbänk ojämn.  
Två fönsterbågar inte justerade – tandar 
Spishäll snett monterad. 
”Resning” i färg på nedre spegeln i dörrens utsida. 
Lagning av intrycksskada i parkett vid öppning mot kök inte godtagbar.  
Några porer i klinkerfogar på golv. 
Spishäll snett monterad. 
Målningsskada nertill i dörrkarm 
Mindre mängd vatten kvarstår på golv utanför duschplatsen  
bakfall på golvet.  
Utdragsskiva inte justerad. 
Skåpsockel på gavel vid lilla bänkskivan inte justerad. 
Hörnplåt i takvinkel inte komplett.  
Bruksrester på sockel inte borttagna. 
Montering av induktionsspishäll ifrågasättes av köparen – utredes.  
Garderobslucka inte justerad.  
Ilagning i golv vid infästning inte utförd. 
Färgstänk på golv.  
Ojämnhet i målning vid rör till tvättställ.  
Skada i parkett framför diskbänk. 
Springa mellan vägg och dörrfoder.  
Repor i parkett vid öppning mot kök.  
Skada i golvsockel vid öppning mot kök.  
Koppelbeslag i ett fönster fungerar inte.  
Mindre ytskada i en vitrinskåpslucka.  
Skador i fönsterdörrkarm 
Klinkerfog i golvvinkel inte komplett.  
Skador i smyglist vid dörr.  
Någon skåpslucka inte justerad.  
Repor i glas i tredje fönstret mot balkong.  
Fogning av kakel inte komplett bakom radiator.  
Spricka i fönsterbröstning.  
Någon kantskada i öppningssmyg till fönsterdörr.  
Springa mellan frisida på underskåp och vägg. 
Sprickor i handtag på kyl och frys. 
Spricka i golvtäcklist mot hall. 
Garderobsskåp saknas – vid EB1 är belysningsramp inte komplett samt 
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några luckor och lådor inte justerade.  
Handdukshängare snett monterad. 
Spegel och överskåp ej centrerat med vask och underskåp i badrum 
Vardagsrum – Spricka i fönsterkarm längs med hela överkanten i fönster nr 1.  
INSTALLATION: 
Manschett saknas vid tvättmaskinavlopp 
Underskåpsarmatur i tvättstuga saknas enligt rumsbeskrivning. 
Dåligt tryck och flöde på varmvatten i dusch. 
Förbrukning av gas är under utredning av E. 
Enl. nyttjaren saknas belysning under skåp (E utreder). 
Värmepumpen – Märke i emaljen, ytskiktet borta. 
Avlopp från diskhon fungerar, enligt köparen, dåligt.  
Enligt köparen är luften i lägenheten ”dålig” – luftflöden kontrollmätes.  
Enligt köparen förekommer ”droppljud” i lägenheten vid vissa tillfällen – 
utredes. 
Enligt köparen förekommer avloppslukt från WC-stolen vid vissa 
tillfällen – undersökes. 
Enligt köparen förekommer ”frän” doft vid vissa tillfällen – 
hålles under uppsikt under garantitiden 
Vattenkoppling till tvättmaskin inte komplett infäst.  
Avloppsslang från tvättmaskin lossnar från vattenlåset. 
INREDNING/SAKVAROR: 
Koppelbeslag på fönsterdörr tröga. 
Dörr griper.  
Dörr mot trapphus slamrar.  
Handtag saknas på lucka till lägenhetsförråd.  
Repa i spegel.  
Skada i kantlist på en hylla.  
Dörrbroms gnisslar. 
Bottenpropp i diskbänk fungerar inte.  
Pip till diskbänksblandare saknar stopp i sidled – vatten kommer utanför 
hoarna.  
Någon låda griper. 
Bänkskiva över tvättmaskin saknas.  
Kök – Diskmaskinslucka lös. 
Skåpsdörr buktar ut. 
Vattenavrinning från diskho inte tillfredsställande.  
Bruksanvisning för spishäll saknas.  
UTVÄNDIGT: 
Mögel på innertak i carport.  
Knasthål i takbrädor vid huvudentrén. 
Mögelbildning på takbrädorna i carporten.  
Missfärgningar i skivor vid entrédörr.  
Flisa i en trätrallbräda. 
Långt skärmärke i dörrkarm tvättstugedörr utomhus. 
Rostgenomslag på räcke.  
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