ENTREPRENADFEL — SLUTBESIKTNING (3 bostadsprojekt)

Vad kostar bostadsbyggandet — egentligen?

SLUTBESIKTNINGSANMARKNINGAR
Exempel ur SB-protokollen fran 3 bostadsprojekt

BYGG:

Ej fuktsakrat diskbanksbotten samt kring vattenledningar i vagg.
Ofullstandigt fogat ovan éverskap.

Golv och vaggar samt genomforingar ej fuktsakrade under varmevéaxlare.
Saknas troskel mot kok.

Saknas fotlister och dérrfoder.

Saknas inkladnad framfor kanalisationsforbindelse.
Fargavskavningar fonsterdérrkarm. Produkt/skada

Springa mellan trappa och vagg.

Skjutdorr balkong karvar. Produkt/utférande

Ojamn passning av list.

Vaggar ej malade.

Ej 6verlamnat PER-intyg avseende fuktsakring i vatutrymmen.
Ej fogat mot vatrumstrosklar.

Kakelfog ej fylld ovan spolningsanordning till WC-stol.
Dorrblad skevt.

Skador pa ytterdorrskarm utsida.

Ett par stycken flisor pa karmoverstycke mot toalett.

Flackar pa vagg over sockel vid kok.

Ej avstadat runt lucka.

Kutterslag pa sockel vid langvagg.

Bankskiva och golv ej avstadade.

Sockel saknas under diskmaskin.

Stort spel mellan 6verskapsluckor.

Vitvaror ej avtorkade.

Repmarken pa karmbottenstycke i fonster mot vaster.
Hyllplan ej monterat i skap.

Flackar p& draghandtag framfor allt p& lador.
Diskbanksbeslag bristfalligt rengjort.

Flackar pa fonsters karmoverstycke.

Limflack pa fonstrets karmbottenstycke.

Spricka i takvinkel mot hall.

Ett par stycken sma hack i tak vid vagg mot sovrum.

Skada pa ytterdorrskarm, gangjarnssida, c:a 25 cm fran troskel.
Ett par stycken smarre ljusa flackar pa rod vagg.

Liten skada pa ytterdorrskarm.

Ojamnheter i karmbottenstycken pa fonster i sammanslagningen mot karmsidostycke.

Golv och viss horisontella ytor ej slutstédade.

Vitt streck pa vagg till vanster om stromstallare mot sovrum.
Intryckskada i tak vid armatur.

Overskapsluckor tandar i underkant.

Smutsflackar pa vaggar éver bankskiva.

Hack i dorrkarm under slutbleck ej utspacklade fére malnings-battring.
Rygg (ev spricka) i karmbottenstycke pa det stora fonstret.
Draghandtag pa 6verskapsluckor ar felorienterade.

Litet sprang i skarv p& bankskiva.

Skada pa smygbrada under 6verskap till hdger vid fonster.
Nedre lada under spishall stanger ej.

Ej fogat mellan bankskiva och skapssida vid ugn

Ladfront under ugn tar mot ugnslucka.

Kyl och frysluckor tandar.

Overgangslist glipa vid hogra kanten.

Delvis ful sammanslagning mellan 6verskiva och skapssida i den vanstra garderoben.

Sida 1 (6)
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Ojamnheter i karmbottenstycken pa fonster i sammanslagningen mot karmsidostycke.
Golv och viss horisontella ytor ej slutstéddade.

Smutsflack pa vagg vid stromstallare.

Skada pa balk mot kok bristfalligt lagad.

Ej mjukfogat mellan bénkskiva och sidostycke vid ugn.

Draghandtag pa 6verskap ar felaktigt orienterade.

Kyl och frys livar ej med varandra.

Overskapslucka éver mikrovagsugn tar i underkant.

Delvis trasig mjukfog mellan karm och kakel till héger om dérr.

Oppet mellan fonsterkarm och végg till vanster.

Liten skada pa vagg over sockel till vanster om dusch.

Skada i karmfals strax 6ver nedre gangjarn pa ytterdorr.
Karmproppar saknas i fonster.

Galler saknas 6ver inbyggnadsugn.

Stor springa mellan 6verskaps- och underskapsluckor och bankskaps-luckor.
Ladhurts under ugn tar mot ugnsbotten.

Kdksinredning ej avstadad.

Sockel saknas under diskmaskin.

Svart marke pa kakel over handdukshangare, fiarde skiftet over handduks-hangare.
Véagg mellan badrum och sovrum skev vid golv.

Malningsskador pa ytterddrrskarm.

Svart streck pa klinker framfor luckor till golvvarmen.
Keramikplattor 6ver bankskivor ar enligt bestéllaren fel uppsatta — utredes.
Repa i fonsterbank vid fasta fonstret nara hogra kortanden.

Ett antal spikar i glasningslist till hoga smala fonstret ar for hart inslagna.
Skada i vagg mot kladkammare.

Fonster mot balkong inte rengjort.

Nagon ojamnhet i vastra vaggen.

Tréatrall inte oljad.

Repor i fonsterbage till tvatt.

Uteforrad inte avstadat.

Utspackling pa vagg under bankskivan ojamn.

Tatning saknas mellan golv och dérrtrosklar.

Golv inte rengjort.

Ett antal skruvskallar vid dérr mot tvatt inte utspacklade.
Kantskada pa en overskapslucka.

Ett antal skruvar i fasta fonstrets glasningslister for langt islagna.
Ojamn springa mellan takanslutning och tak vid hogskap mot kok.
Hal — fordjupning — i fonsterbank vid hogtsittande fasta fonstret.
Skada nertill i hogskapssida.

Mjukfog saknas vid troskel.

Smutsflackar pa vagg ovanfor dorr till bad.

Malningsbattring i fonstersmyg at sdder inte klar.

Fargstank pa fonsterdorrtroskel.

Tratrall inte oljebehandlat.

Ett par ojamnheter i malning pa soédra vaggen.

Ett antal intrycksmarken i parkettgolv.

Fog saknas runt dorr.

Spricka i tva golvplattor vid dorr.

Gra vaggfarg tacker inte ner mot sockel.

Roda vaggfargen tacker inte ner mot sockel.

Ojamn spackling pa vagg mot kok invid yttervagg.

Limflack pa bankskiva.

Ojamnhet i mjukfog vid bankskiva.

Nagon skada i entrédorrkarm.

Nagra kakelfogar inte komplett fylida.

Urtag i kakelplattor for elledningar for stora.

Klinkerfog inte komplett vid dorr.
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N&gra smaskador nertill i 6Gppningssmyg mot entré.
Skada i golvsockel i 6ppning mot kok.

Skada i vagg under fonster.

Malningsbattring i yttervaggshorn inte fardigstalld.
Glipa mellan golvlist och yttervagg.

Golvsockel inte komplett infast.

Vaggfarg i tak vid vagg mot kladkammare.

Mindre skada i mjukfog i vagghorn vid tvattstall.
Mjukfog pa duschvaggar inte renskuren.

Troskel daligt rengjord.

Skada p& karmbottenstycke pa fonster i vinkel, samt flackar p& karmbottenstycken, samma fonster.
Sockel under diskmaskin sitter snett.

Skada pa karmbottenstycke, stora fonstret.

INSTALLATION:

Ej fogat kring handfatsavlopp, vid vaggenomfdringar.
Luft i varmesystemet, luftljud vid cirkulationspump.
Saknas inspektionslucka i hogskap till VA-stam.
Ventilation ej injusterad.

Sotarbesiktning ej utford.

Koksflakt fungerar ej.

Isolationsprovning el samt jordfelsbrytaretest ej utford.
Eluttag ovan diskbanksho.

Glipor kring strombrytare/ellutag och rumsgivare.
Elcentral ej uppmarkt.

Saknas belysning.

Lexcomcentral ej uppmarkt.

Avloppsror till tvattmaskin- hallare saknas.
Vattenmatare- svar att lasa av.

Varmeror bakom panna synliga.

Ror under bank till tvattmaskin for langt ut.

WC-stol 16s.

Hard sits ej monterad.

Golvbrunn ej under badkar, -ej rengjord, -insats ej isatt ordentligt.
Kallt pa golvet.

Sképslucka sla emot rumstermostat.

Gaspanna - Stoppband for lucka saknas. Filter smutsigt.
Spisflakt fungerar ej.

Skylt saknas i fasadmatarskap.

Centralskylt med centralbeteckning saknas.
Gruppschema saknas fér samtliga hus.

Enbart en lampa lyser i badrumsskapet.

Dosa, ledning och transformator &r I6sa ovan badrumsskapet.
Klammer pa kabelskydd i carport ar I6st.

Losa sladdar till armaturer ovan kdéksbank.
Transformator ej fast.

Langre an 2m mellan transformator och armatur.
Koksflakt ej spanningssatt.

Dimmer i duschrum ar ej typ tryck-tryck.

Dimmer i kok ar ej typ tryck-tryck.

Fuktflack pa golv innanfor elskap.

Varmesystem — kallt p& golv i WC/bad.

Tvattmaskin ej ansluten.

Skapslucka slar emot rumsgivare. Stopp monterad pa givare.
Pelare till tvattstall slar emot TS.

WC-stol e] fastsatt.

Pelare till tvattstall slar emot TS.

Kanal till spisflakt ej &tkomlig.

Matarskap ej fardigstallt. Kabel-TV och telefon ej anslutna.
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Avstangningsventiler ej markta.

Konvektor — ej fastsatt ordentligt.

Avstangningsventiler ej markta.

Sil i tvattbank ej ratt monterad.

Radiator hanger snett. (Galler i tvA sovrum mot norr och stder)
Ojamn varme pa golv.

Gaspanna — filter smutsigt

Skylt saknas i fasadmatarskap. Centralbeteckning saknas.
Centralskylt med centralbeteckning saknas foér hus 4, gruppschema saknas fér samtliga hus.
| WC saknas badrumsskap.

Ett klammer &ar l6st pa kabelskydd i forrad.

Slang till spisflakt ar ej godtagbart fastmonterad.

Skyltmarkning av termostat till golvslingor saknas.

Ej avlasningsbar tappkallvattenmatare.

Lackage i vattenlas till tvattstall.

Repa i tvattstallu

Vattenméngdsmatare i installationsvagg saknar isolering.
Programtabla till gaspanna ar ej pa svenska.

Rekommenderad hogsta temperatur pa golvslingor inte angiven.

INREDNING/SAKVAROR:

Saknas barnsakerhetssparrar till fénsterdorrar.
Saknas speglar samt dito belysning i bad och duschutrymmen.
Saknas barnsakerhetsbeslag i kok.

Skada pa frisida hogskap.

Saknas torktumlare.

Saknas las/handtag till fonsterdorr.

Saknas handledare.

Saknas hylla och kladstang.

Saknas bastudorr.

Galler saknas 6ver mikrovag.

Lucka saknas framfor diskmaskin.
Felaktig bredd pa flaktkapa.

Vitvaror saknas. Vitvaror saknas.

Barnsakerhetsbeslag saknas — avhjalps e;.

Lashandtag pa fonsterdorr fungerar inte.

Doérr mot hall 6ppnar sig sjalv.

Vitvaror saknas.

Barnsékerhetsbeslag saknas.

Handledare saknas pa ena sidan i trappan — avhjalps ej.
Centraldammsugare saknas.

Missfargad diskbank.

Vitvaror saknas.

Barnsékerhetsbeslag saknas.

Vitvaror saknas.

Lascylinder saknas i fonsterdorr.

Sockellador har fel kulér.

Repa i bankskiva mellan diskbank och spishall.
Handledare saknas pa ena sidan i trappan — avhjalps ej.
Entréskarmtak saknas.

Mindre skada i 6verskdpsstomme till vanster om diskbank.
Centraldammsugare endast férbrett med kanalisation (omfattning av installation ej klargjoird mellan B
ochE). U

Saknas larminstallation. U

Saknas handdukstorkar.U

Saknas brandvarnare. U

Saknas belysning pa balkonger, fasader samt gardsbelysning. U

UTVANDIGT:
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Balkonracken svajar/instabila. Utforande/produktfel. KVAR SB2. GB (infastningar tralejdare pa
balkongracken rostiga samt lejdare slappt).

Standplatar vid balkonggolv lossnat.

Galler 6ver ACU-dran ranna gar ej att lyfta, ej besiktningsbar/rensbar. KVAR SB2.
Saknas lasbehor till grind. KVAR SB2.

Bakfall pa bandtéackta taken Gver bursprak. KVAR SB2.

Evakueringsstegar gar ej att falla ut. KVAR SB2.

Malningsskada pa takfot till skarmtak.

Kvarsittande klammer i undersida skarmtak.

Undersida takskjutsbrada ej malad.

Smarre smutsflackar pa fasad till hoger om dorr.

Smutsflackar pa fasad under fonster.
Smutsstank pa fasad till vanster.
Flackar pa dorr.

Carport inkl. grindar inte fardigmalat.

Saltutfallningar forekommer péa fasadtegel.

Markant intrycksskada i fonsterdorr till sovrum.

Breda springor i skarvar mellan ett par panelbrador pa vagg mot vardagsrum. Plank och
forradsbyggnad inte fardigmalat samt grind ej fardigstalld.
Stupror fran forradsbyggnaden inte anslutet till markaviopp.
Underkant panelbrador i plank inte komplett malningsbehandlat.
Glidskydd for stege till yttertak saknas.

Draneringsbrunn inte hdjdanpassad.

Saknas ventilation i forrad.

Ej tatat kring genomféring vattenutkastare.

Ej tatat kring kabelutslapp utvandigt.

Takfot vid toalett ej malad.

Flackar pa fasad under fonster till vanster om groventré.
Skada pa puts till hoger om dorr.

Stank pa puts till vanster om stupror.

Skador pa karm till tvattstugeddrr under gangjarn.
Malningsskador pa gasskap.

Vitt horisontellt streck pa fasad vid stupror.

Vita missfargningar.

Flackar upptrader i fasadputs, vid fuktig vaderlek.
Kvarsittande klammer p& undersida skarmtak.

Glipa i insektsnat dver fonster mot toalett.

Aluminiumpartier bristfalligt rengjorda, speciellt i ovankant.
Liten skada pa fonsterdorr.

Losullsisolering rar éver vindavvisning vid takfot, isolering har runnit ner i luftspalt pa vissa stallen.
Vitt horisontellt streck dver sockel.

Vit missfargning vid héangranneénde.

Flack pa fasad till vanster om stupror.

Fonsterbleck ej rengjort.

Skador pa vagghorn mot vardagsrum.

Flackar pa fasad under fonster.

Ej fardigmalad.

Skada i underkant och knasthal pa taktass narmast entré.
Ej fardigmalat.

Flackar pa vagg till vanster om entré.

Vattenutkastare ej rengjord.

Husnummerskylt 16s.

Takfotsbrada ej malad.

Liten malningsskada pa fonsterbleck i hopvikning av langa fonster-blecket.
Smutsstank péa fasad.

Smutsstank pa fasad.

Forrad ej stadat.
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Takfot till héger om entré ej malad.

Flack pa puts vid trappa.

Smutsflackar och smuts pa stuprérsanslutning till ranna vid tvattstuga.
Forrad Ej fardigmalat.

Luftspalt till hdger om uppgang delvis fylld med isolering.

Carport Ej fardigmalad.

Tegelfasad ovanfor fonster till vardagsrum ar inte rengjord.

Hack saknas i grans mellan tomterna pa gatusidan.

Tréatrall inte oljebehandlat.

Ett par ojamnheter i malning pa sodra vaggen.

Carport och plank inte fardigstallt.

Utvandig malning pa panel inte klar.

Altantradéack inte oljebehandlat.

Droppbleck éver dorr till tvatt snett monterat.

Héack saknas i grans mellan tomter pa gatusidan.

Insektsnat i uteforrad inte infast.

Spolbrunn till spillvatten inte funnen.

Saltgenomslag forekommer pa fasadtegelvaggar.

Smarre malningsskador i entréddérrkarmens Gverstycke.

Utvandig malning pa trafasader, carport och férradsbyggnad inte klar.
P& trapanelfasaden finns ett antal 16sa knastar, skador i panelbrador och sprickor i panelbrador.
Tak pa ventilationshuv pa yttertaket snett monterad.

Glidskydd for stege till yttertak saknas.

DOKUMENTATION

Drifts- och skoétselinstruktioner samt relationsritningar inte éverlamnade/saknas.

Garantisedlar for papp, fasadtegel och isolerglas inte 6verlamnade.

Ansvarsutfastelse fran AB Bostadsgaranti inte 6verlamnad.

Verifierad kontrollplan PBL ej slutférd/saknas slutbevis.

Foreligger inga verifikationer/intyg/relationsritningar avseende kontrollpunkter i kontrollplan enligt PBL.
Boparm ej dverlamnad.

Intyg 6ver losullsisolering saknas.

Renspolningsintyg av ledningar i mark saknas.
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	Intryckskada i tak vid armatur.
	Ej mjukfogat mellan bänkskiva och sidostycke vid ugn.

